
QUADRO ELETTRICO DI POTENZA

LEGENDA APPARECCHIATURE PRINCIPALI

RIFASATORE AUTOMATICO

TELECAMERA IP BULLET 4MP ZOOM 2.8-12mm IR PORTATA 70METRI Comelit IPBCAMA04Z01A 

DOME FULL HD TIPO IP

MONITOR DESKTOP 24"

NVR (NETWORK VIDEO RECORDER) 32 INGRESSI

PALO ILLUMINAZIONE ALTEZZA FUORI TERRA 8 m CON SBRACCIO 1,5m E APPARECCHIO STRADALE CON SORGENTE
LED 78W TIPO ROLLE DELLA DISANO O SIMILARE, COMPLETO DI POZZETTO IN CLS CON CHIUSINO IN GHISA 

TELECAMERA IPTTZ ZOOM OTTICO 30x IR PORTATA 150 METRI Comelit IPTTZA04Z30A 

C.R.I. CENTRALE DI RIVELAZIONE FUMI

ALLARME
INCENDIO

NOTIFIER
by Honeywell

R

C.S.

RIVELATORE OTTICO DI FUMO INSTALLATO IN AMBIENTE

RIVELATORE OTTICO DI FUMO INSTALLATO IN CONTROSOFFITTO

RIVELATORE DI GAS METANO

PULSANTE MANUALE DI SEGNALAZIONE INCENDI

TARGA OTTICA ACUSTICA - ALLARME INCENDI

SEGNALATORE OTTICO PER RIVELATORI NON IN VISTA

SIRENA ESTERNA

CENTRALE RIVELAZIONE GAS

ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE PER IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI
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MURO PAVER FINO A QUOTA 3.00 m
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SOLAIO

INSTALLAZIONE A SOFFITTO
CON IMPIANTO A VISTA

PER POSA A VISTA
SCATOLA DERIVAZIONE 

BULLET IP CAMERA

PARETE

INSTALLAZIONE SU PALO

PER POSA A VISTA
SCATOLA DERIVAZIONE 

BULLET IP CAMERASTAFFA DI SUPPORTO
PER INSTALLAZIONE ANGOLARE

 VISTA DALL'ALTO

TIPICO INSTALLAZIONE TELECAMERE
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REDAZIONE UTRES AMBIENTE s.r.l.
via Guglielmo Calderini, 68
00196 ROMA (RM)

Progetto di Impianto di Produzione di Biometano da matrici organiche da raccolta
differenziata (FORSU e sfalci)
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COMUNE DI COLOBRARO
Committente

REGIONE BASILICATA PROVINCIA DI MATERA COMUNE DI COLOBRARO

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTISTA RESPONSABILE ing. GIOVANNI BATTISTINI
(Direttore Tecnico UTRES AMBIENTE s.r.l.)
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